Saybolt

A CURE LABURATURLES CHMPANY

SWIADECTWO JAKOSCI

Numer referencyjny: 14001/00010391/23
Miejsce pobrania prébki: Gdanski Terminal Gazowy
Obiekt: zbiornik ladowy nr 14
Produkt: propan

Rodzaj probki: ogélna

Data pobrania prébki: 01.02.2023; 17:00

Numer prébki: 14279192

Numer referencyjny klienta: WGT Nr: 01/02/2023
Data zakonczenia badania: 01.02.2023

Data wystawienia $wiadectwa: 01.02.2023
Wymagania jakosciowe zgodne z: Rozp. Min. Kiim. i Srod. z dnia 28.05.2021 (Dz. U. 2021 poz. 1293)

NAZWA OZNACZENIA METODA JEDNOSTKA  WYNIK  WYMAGANIA
Liczba oktanowa motorowa, MON PN-EN 589+A1:2022-07 zal.B' - 954 min. 89,0
Catkowita zawarto$¢ dienow PN-EN 27941:2015-12" % m/m <0,1 max. 0,5
Zawartos$¢ 1,3-butadienu DIN 51619:2004-02 % m/m <0,09 max. 0,10
Zawarto$é propanu PN-EN 27941:2015-12" % m/m 98,2 min. 30,0
Siarkowodor PN-EN ISO 8819:2000" - nieobecny nieobecny
Calkowita zawartosc¢ siarki PN-EN 17178:2020-01' mg/kg 24 max. 30

Badanie dziatania korodujacego na piytce
miedzianej (1h w temp. 40 °C)
Pozostalo$¢ po odparowaniu PN-EN 15471:2017-08 mg/kg <20 max. 60

PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10"

PN EN I1SO 6251:2001" - klasa 1 klasa 1

Wazgledna preznosé par w temp. 40 °C PN-EN 589+A1:2022-07 zal.C* kPa 1321 max. 1550

i : 4 ) wyrazny i wyrazny i
Zapach PN-EN 589+A1:2022-07 zal.A nieprzylemny  nieprzyjemny
Temperatura w ktérej wzgledna preznosc par jest PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10" oc 18.8 AR5
nie mniejsza niz 150 kPa PN-EN 589+A1:2022-07 zal.C' ! X

E - = pozytywny pozytywny
Zawarto$¢ wody PN-EN 15469:2009" (nie wykryto)  (nie wykryto)
Gestosé w 15°C PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10" kgirn: 505,2 -
Uwagi:

Badany towar speinia wymagania Rozp. Min. Klim. i Srod. z dnia 28.05.2021 (Dz. U. 2021 poz. 1293)

w sprawie wymagan jakosciowych dla gazu skroplonego.

Probke pobrano zgodnie z norma PN-EN 1SO 4257:2004.

' Metoda akredytowana, Akredytacja PCA nr AB 1278.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki.

Sprawozdanie zawiera wyniki badania i bez pisemnej zgody Saybolt Poland nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Niniejsze swiadectwo jest wy jone w oparciu o ogdine warunki wspolpracy i zaklada sie, 2e adresat jest z nimi zapoznany.

Wyniki badan zatwierdzone przez: Kamil Borsuk
Podpisane przez: Joanna Daraszkiewicz
Wydane przez: Saybolt Poland sp. z 0. 0.
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